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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 
(А+/А-)

Шкала
Предыдущие 

показания
Текущие 

показания

26060689
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26060689

A+ Пик 003216.07 3265,001

26060689
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26060689

A+ Полупик 004278.31 4343,643

26060689
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26060689

A+ Ночь 002591.19 2629,966

26958564
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26958564

A+ Пик 003166.87 3211,848

26958564
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26958564

A+ Полупик 004169.83 4227,241

26958564
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-1 ПУ 
26958564

A+ Ночь 002453.78 2489,469

28398704
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28398704

A+ Пик 005769.72 5851,844

28398704
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28398704

A+ Полупик 007211.55 7316,494

28398704
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28398704

A+ Ночь 006039.61 6133,872

27421864
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-3 ПУ 
27421864

A+
Круглосуточ

ный
000059.94 62,199

26060689, 26958564, 
28398704 и 27421864
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 
(А+/А-)

Шкала
Предыдущие 

показания
Текущие 

показания

28423011
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28423011

A+ Пик 002410.66 2444,027

28423011
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28423011

A+ Полупик 003001.17 3043,531

28423011
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-2 ПУ 
28423011

A+ Ночь 002056.60 2087,678

27421890
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-3 ПУ 
27421890

A+
Круглосуточ

ный
000136.33 137,393

27473960
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-4 ПУ 
27473960

A+
Круглосуточ

ный
000096.53 97,395

27473977
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-4 ПУ 
27473977

A+
Круглосуточ

ный
000000.76 0,76

28423011, 27421890, 
27473960 и 27473977
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 
(А+/А-)

Шкала
Предыдущие 

показания
Текущие 

показания

26959388
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959388

A+ Пик 002039.65 2056,513

26959388
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959388

A+ Полупик 002602.54 2624,53

26959388
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959388

A+ Ночь 002365.21 2388,453

26959982
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959982

A+ Пик 002664.20 2705,927

26959982
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959982

A+ Полупик 003292.98 3347,504

26959982
-МСК РТП 20015 ТП 

20017 ВРУ-А1 ПУ 
26959982

A+ Ночь 002636.43 2679,278

26959388 и 26959982
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 
(А+/А-)

Шкала
Предыдущие 

показания
Текущие 

показания

31608439 ПУ 31608439 A+
Круглосуточ

ный
363243.31 369143,892

31608573 ПУ 31608573 A+
Круглосуточ

ный
223727.89 227825,218

31627422 ПУ 31627422 A+
Круглосуточ

ный
134233.77 136220,846

32352377 ПУ 32352377 A+
Круглосуточ

ный
001246.22 1274,943

28830492
-МСК РТП 20015 ТП 
20020 П2 ввод-2 ПУ 

28830492
A+ Пик 012916.59 13012,116

28830492
-МСК РТП 20015 ТП 
20020 П2 ввод-2 ПУ 

28830492
A+ Полупик 014269.50 14397,586

28830492
-МСК РТП 20015 ТП 
20020 П2 ввод-2 ПУ 

28830492
A+ Ночь 011512.82 11612,444

30570117
-МСК РТП 20015 Тп 
20020 П2 ввод-1 ПУ 

30570117
A+ Пик 098146.64 99786,422

30570117
-МСК РТП 20015 Тп 
20020 П2 ввод-1 ПУ 

30570117
A+ Полупик 125871.23 127983,55

30570117
-МСК РТП 20015 Тп 
20020 П2 ввод-1 ПУ 

30570117
A+ Ночь 101556.00 103285,952

31608439, 31608573, 
31627422, 32352377, 

28830492 и 30570117




