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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 

A+/A-
Шкала

Предыдущие 
показания

Текущие 
показания

33704087
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.08 ВВ-1 ПУ 33704087

A+ Пик 000571.36 582.104

33704087
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.08 ВВ-1 ПУ 33704087

A+ Полупик 000814.92 829.792

33704087
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.08 ВВ-1 ПУ 33704087

A+ Ночь 000472.06 481.182

34322752
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.02 ВВ-1 ПУ 34322752
A+ Пик 001409.10 1435.852

34322752
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.02 ВВ-1 ПУ 34322752
A+ Полупик 001719.98 1756.595

34322752
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.02 ВВ-1 ПУ 34322752
A+ Ночь 001070.70 1092.243

34684454
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.02 ВВ-2 ПУ 34684454

A+ Пик 001391.97 1414.120

34684454
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.02 ВВ-2 ПУ 34684454

A+ Полупик 001407.13 1439.939

34684454
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.02 ВВ-2 ПУ 34684454

A+ Ночь 001487.48 1514.948

34749365
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-1 ПУ 34749365
A+ Пик 001796.91 1827.772

34749365
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-1 ПУ 34749365
A+ Полупик 002288.93 2333.956

34749365
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-1 ПУ 34749365
A+ Ночь 001502.41 1529.087

34749376
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.03 ВВ-2 ПУ 34749376

A+ Пик 001621.78 1650.789

34749376
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.03 ВВ-2 ПУ 34749376

A+ Полупик 001617.44 1656.450

34749376
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.03 ВВ-2 ПУ 34749376

A+ Ночь 001189.06 1213.637

34749391
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-2 ПУ 34749391
A+ Пик 001578.89 1603.356

34749391
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-2 ПУ 34749391
A+ Полупик 001781.36 1813.749

34749391
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.07 ВВ-2 ПУ 34749391
A+ Ночь 001336.82 1359.901

34749409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.03 ВВ-1 ПУ 34749409
A+ Пик 001725.73 1758.731

34749409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.03 ВВ-1 ПУ 34749409
A+ Полупик 002139.51 2183.661
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 

A+/A-
Шкала

Предыдущие 
показания

Текущие 
показания

34749409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.03 ВВ-1 ПУ 34749409
A+ Ночь 001361.67 1390.434

35361252
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-2 ПУ 35361252
A+ Пик 001692.30 1719.767

35361252
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-2 ПУ 35361252
A+ Полупик 001608.06 1645.351

35361252
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-2 ПУ 35361252
A+ Ночь 001536.68 1569.835

35361375
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-1 ПУ 35361375
A+ Пик 001466.90 1489.959

35361375
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-1 ПУ 35361375
A+ Полупик 001802.02 1835.018

35361375
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.06 ВВ-1 ПУ 35361375
A+ Ночь 001234.82 1254.169

35367472
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.08 ВВ-2 ПУ 35367472
A+ Пик 001433.30 1462.374

35367472
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.08 ВВ-2 ПУ 35367472
A+ Полупик 001683.85 1725.104

35367472
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.08 ВВ-2 ПУ 35367472
A+ Ночь 001776.44 1816.701

35423307
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-2 ПУ 35423307
A+ Пик 001729.26 1759.764

35423307
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-2 ПУ 35423307
A+ Полупик 002002.12 2043.463

35423307
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-2 ПУ 35423307
A+ Ночь 001275.69 1300.056

35423343
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-1 ПУ 35423343
A+ Пик 001688.58 1719.203

35423343
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-1 ПУ 35423343
A+ Полупик 002176.73 2219.415

35423343
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.01 ВВ-1 ПУ 35423343
A+ Ночь 001259.15 1282.013

35423402
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.04 ВВ-2 ПУ 35423402

A+ Пик 001415.08 1440.171

35423402
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.04 ВВ-2 ПУ 35423402

A+ Полупик 001628.42 1664.036

35423402
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.04 ВВ-2 ПУ 35423402

A+ Ночь 001504.38 1537.212

35423409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.04 ВВ-1 ПУ 35423409
A+ Пик 000799.95 816.748
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 

A+/A-
Шкала

Предыдущие 
показания

Текущие 
показания

35423409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.04 ВВ-1 ПУ 35423409
A+ Полупик 001084.72 1109.674

35423409
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

9.04 ВВ-1 ПУ 35423409
A+ Ночь 000573.40 585.708

35425004
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-1 ПУ 35425004

A+ Пик 000965.34 982.287

35425004
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-1 ПУ 35425004

A+ Полупик 001237.72 1261.430

35425004
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-1 ПУ 35425004

A+ Ночь 000789.72 804.130

35425022
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-2 ПУ 35425022
A+ Пик 002711.83 2766.774

35425022
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-2 ПУ 35425022
A+ Полупик 003175.26 3246.292

35425022
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-2 ПУ 35425022
A+ Ночь 002462.26 2513.253

35428886
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-1 ПУ 35428886
A+ Пик 002522.23 2564.283

35428886
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-1 ПУ 35428886
A+ Полупик 001919.95 1978.281

35428886
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

8.01 ВВ-1 ПУ 35428886
A+ Ночь 001296.03 1328.887

35428943
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-2 ПУ 35428943

A+ Пик 001606.19 1631.945

35428943
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-2 ПУ 35428943

A+ Полупик 001703.69 1737.853

35428943
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 
9.05 ВВ-2 ПУ 35428943

A+ Ночь 001367.54 1394.184

34749349
ПУ 34749349 неж. 

помещение ВРУ 9.2Ар
A+

Круглосуточ-
ный

020376.32 20911.167

34749385
ПУ 34749385 неж. 

помещение ВРУ 9.2Ар
A+

Круглосуточ-
ный

002174.48 2228.124

35361242
ПУ 35361242 неж. 

помещение ВРУ 9.6Ар
A+

Круглосуточ-
ный

004207.31 4356.674

35361264
ПУ 35361264 неж. 

помещение ВРУ 8.Ар
A+

Круглосуточ-
ный

000228.98 233.580

35361365
ПУ 35361365 неж. 

помещение ВРУ 9.4Ар
A+

Круглосуточ-
ный

001544.49 1588.695

35423301
ПУ 35423301 неж. 

помещение ВРУ 9.1Ар
A+

Круглосуточ-
ный

002006.08 2063.912
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 

A+/A-
Шкала

Предыдущие 
показания

Текущие 
показания

35423308
ПУ 35423308 неж. 

помещение ВРУ 9.1Ар
A+

Круглосуточ-
ный

012980.38 13353.904

35424965
ПУ 35424965 неж. 

помещение ВРУ 9.3Ар
A+

Круглосуточ-
ный

004635.55 4795.213

35424993
ПУ 35424993 неж. 

помещение ВРУ 9.5Ар
A+

Круглосуточ-
ный

002021.75 2071.247

35425013
ПУ 35425013 неж. 

помещение ВРУ 9.3Ар
A+

Круглосуточ-
ный

001113.60 1135.641

35425044
ПУ 35425044 неж. 

помещение ВРУ 9.5Ар
A+

Круглосуточ-
ный

002275.27 2336.074

35428872
ПУ 35428872 неж. 

помещение ВРУ 8.Ар
A+

Круглосуточ-
ный

005900.65 6056.859

35428895
ПУ 35428895 неж. 

помещение ВРУ 9.6Ар
A+

Круглосуточ-
ный

004395.80 4481.017

35988531
ПУ 35988531 неж. 

помещение ВРУ 9.4Ар
A+

Круглосуточ-
ный

001922.60 1981.587

34322780
ПУ 35322780 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Пик 005061.57 5140.485

34322780
ПУ 35322780 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Полупик 004502.55 4603.971

34322780
ПУ 35322780 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Ночь 004774.98 4864.286

34684457
ПУ 34684457 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Пик 005454.37 5491.771

34684457
ПУ 34684457 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Полупик 006828.54 6876.150

34684457
ПУ 34684457 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Ночь 004682.94 4725.167

35361678
ПУ 35361678 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Пик 006133.83 6208.358

35361678
ПУ 35361678 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Полупик 004802.67 4898.498

35361678
ПУ 35361678 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Ночь 005388.70 5473.098

35422699
ПУ 35422699 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Пик 003056.37 3071.284

35422699
ПУ 35422699 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Полупик 003162.69 3181.810

35422699
ПУ 35422699 подземная 

автостоянка ВРУ 8.А1
A+ Ночь 002013.18 2029.944
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Номер 
ПУ

Наименование 
ИК

Измеряемая 
величина 

A+/A-
Шкала

Предыдущие 
показания

Текущие 
показания

35423462
ПУ 35423462 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Пик 000502.37 512.138

35423462
ПУ 35423462 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Полупик 000517.58 530.384

35423462
ПУ 35423462 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А3
A+ Ночь 000414.12 423.264

35425011
ПУ 35425011 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Пик 003435.95 3491.953

35425011
ПУ 35425011 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Полупик 003298.92 3370.970

35425011
ПУ 35425011 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А2
A+ Ночь 003333.38 3396.296

35425031
ПУ 35425031 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Пик 002585.36 2643.609

35425031
ПУ 35425031 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Полупик 002738.57 2812.567

35425031
ПУ 35425031 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Ночь 002685.17 2753.188

35988506
ПУ 35988506 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Пик 007147.61 7234.119

35988506
ПУ 35988506 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Полупик 005613.75 5724.818

35988506
ПУ 35988506 подземная 

автостоянка ВРУ 9.А4
A+ Ночь 006356.48 6454.179

35988447
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ПУ 35988447
A+ Пик 001729.29 1732.983

35988447
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ПУ 35988447
A+ Полупик 002165.50 2170.195

35988447
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ПУ 35988447
A+ Ночь 001929.20 1933.392

38647161
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ВВ 1 ПУ 38647161
A+ Пик 001306.47 1308.579

38647161
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ВВ 1 ПУ 38647161
A+ Полупик 001701.37 1704.114

38647161
-РП 20015 ТП 20022 ВРУ 

ИТП ВВ 1 ПУ 38647161
A+ Ночь 001499.98 1502.399
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